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แบบแปลนงานรื้อถอน

แบบแปลนงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ
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A-08 แปลนงานตรวจสอบ ซ่อมและแก้ไขอุปกรณ์ภายในห้อง

- Cooling Capacity : 48,000 BTU/H
- ปริมาณลม : 1,600 CFM
- Evap Material : Aluminum Fin & Copper Tube/ 12 FIN/INCH
- Fan Motor : 380V/3PH/50Hz./2.08 A
- AIR Filter Type: Washable Synthetic

- Heater Type: W Shape
- Power: 380V/3PH/50Hz./4 KW

- CAPACITY 24,000 BTU
- Compressor: Rotary Type / 220V/ 1PH/50Hz./ 11.17 A
- Fan Motor: 220V/1PH/50Hz/75W/0.55 A
- Coil Type: Aluminum Plate Fin on Copper Tube
- AIR Filter Type: Washable Synthetic
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